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Wyjaśnienie nr 1 
                                              Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

„Wykonanie termomodernizacji budynku szkoły w miejscowości Pakoszówka.” GKI/22/2009
Dotyczy : wyjaśnień w sprawie załącznika nr 1 (przedmiar robót) do SIWZ

Gmina Sanok w związku z  wpłynięciem następujących zapytań  do Specyfikacji  Istotnych 
Warunków Zamówienia na realizację zadania „Wykonanie termomodernizacji budynku 
szkoły w miejscowości Pakoszówka.” :

Poz. 33 proszę określić przekrój i rodzaj przewodu

Poz.37  rodzaj i przeznaczenie skrzynek rozdzielczych

Poz.40 twardość wełny mineralnej, czy można zastosować wełnę rozprężną

Poz.44 do 49 zestawienie stolarki

Poz.55 projekt podjazdu dla niepełnosprawnych

wyjaśnia:

ad. poz. 33 – dotyczy przewodów instalacji odgromowej 

ad. poz.37  - dotyczy instalacji odgromowej – skrzynka probiercza 

ad  poz.40  należy  zastosować  wełnę  mineralną  do  izolacji  poddaszy  o  współczynniku 
przewodzenia ciepła min. λ=0,040 W/(mK), 

Poz.44  do  49  zestawienie  stolarki-  należy  uwzględnić  wymiary  oraz  podziały  wg  stanu 
istniejącego.  W  urzędzie  gminy  znajduje  się  również  do  wglądu  dokumentacja  z 
wykazem  stolarki  (jakość  dokumentacji  nie  pozwala  na  zamieszczenie  na  stronie 
internetowej). Dodatkowo na stronie internetowej gminy Sanok zamieszczono przedmiar 
robót określający wymiary stolarki.

Poz.55 W przedmiarze robót zamieszczonym na stronie podano wysokość i długość podjazdu. 
Przy wycenie należy uwzględnić konstrukcję podjazdu oraz kraty wema.  Do realizacji 
udostępniony  zostanie  projekt  podjazdu,  który  w  najbliższym  czasie  zostanie 
zamieszczony na stronie internetowej.

                                                                                       Z poważaniem


